
Изм.

Отчет работы строительного контроля 

Период: Июнь 2018

Заказчик:

г. Москва

Организация осуществляющая 

функции строительного 

контроля
ООО "Технадзор77"

Подрядчик:

Адрес 

объекта:
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Строительство жилого дома, Отчет 

июнь 2018

ДатаПодп.



Изм.

Работы по уходу за бетоном не ведутся.

28.10.2017
Не принято вариантное решение по 

водопонижению и водоотведению. 

04.04.2018
Не представлена ИД на монолитные 

работы

11.04.2018

Дата
Строительство жилого дома, Отчет 

июнь 2018

Подп.

Нет демпферной 

ленты.

20.03.2018

Провисание гибких воздуховодов, проход 

воздуховодов через стены без гильз. 

Отклеивание фольгированной ленты на 

стыках.

Выявлено место снегового кармана, 

отсутствует гидроизоляция 
08.08.2017

Отметка об 

устранении
Замечание/дефект: Примечания:

2
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Лист № докум.

Раздел 1.  Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных

обязательств)  выявленные на строительном объекте:

Дата
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07.06.2018

Лист

При устройстве теплого пола арматура 

упирается в трубы.

29.05.2018
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03.05.2018

22.05.2018

Штукатурнуая сетка смонтирована без 

перехлеста (СП 71.13330.2012. п.7.26) и не 

закреплена механически.

25.05.2018

20.03.2018 Раскрытие трещин на стяжках полов.

Выдано предписание

Объект не обеспечен средствами 

противопожарной защиты по ФЗ-123, ст.52.

22.05.2018

При установке штукатурных маяков в 

помещениях цокольного этажа не 

выдержана геометрия помещений.

Штукатурные маяки не демонтированы.

25.05.2018
При устройстве теплого пола не применена 

подложка с теплоотражающим слоем.

Не выполнена герметизация примыкания 

пароизоляции к стенам. 

Вентустановки загрязнены во время 

штукатурных работ.

07.06.2018



Инженер

Изм.

14.06.2018
Прокладка трасс вытяжной вентиляции. Прокладка трасс ЭО, ОиВ в перекрытии 2-го 

этажа. Черновое шпаклевание стен цоколя без армирования.

Подп. ДатаЛист № докум.

Камеральный. Определение прочности и марки бетона лестниц.

21.06.2018
Выполнена гидроизоляция и трап водоотведения на наружной лестнице в цокольный этаж. 

Выполняется кирпичная кладка под лестницей в доме с оштукатуриванием. Черновое 

шпатлевание стен цоколя. Выполнено утепление наружной стены в примыкании к лестнице. 

23.06.2018
Монтаж внутренних блоков кондиционирования на 2-м этаже. Подготовка 

стен цоколя к финишной отделке.

01.06.2018
Камеральный. Ведется утепление перекрытия 2-го этажа с перехлестом 

листов минваты без пустот. 

Раздел 2.  Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам) :

Дата: Информация по выезду:
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Лист
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Осмотр выполняемых работ.

Строительство жилого дома, Отчет 

июнь 2018

07.06.2018
Оштукатурен цокольный этаж и лестница на 1 этаж.  Раскопка траншеи для наружных сетей. 

Прокладка внутренних трасс отопления и водоснабжения. Проверен радиационный фон здания и 

материалов.

16.06.2018

28.06.2018 Подгнотовка стен цоколя к финишной отделке. 

28.06.2018
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Изм.

Наименование:

Проведено измерение прочности бетона лестничных маршей

Входной контроль.  (проверка  проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о 

качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)

Операционный контроль.  (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о 

допущенных отступлениях и т.д.)

Наименование:

Проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.

Раздел 3.  Мероприятия по оценке качества выполняемых работ :

Строительство жилого дома, Отчет 

июнь 2018

№ докум. Подп. Лист
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Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.

Приемочный контроль.  (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на 

скрытые работы)

Наименование:



Утепление перекрытия 2-го этажа с перехлестом листов минваты, 01.06.2018

Изм.

Раздел 4.  Фотоотчет :
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Траншея для прокладки наружных сетей, 07.06.2018
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Строительство жилого дома, Отчет 

июнь 2018
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Прокладка внутренних инженерных сетей, 07.06.2018

Изм. Дата
Строительство жилого дома, Отчет 

июнь 2018
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Оштукатуренная лестница, 07.06.2018

Оштукатуренный цоколь, 07.06.2018
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Измерение радиационного фона, 07.06.2018
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Устройство наружных инженерных сетей, 14.06.2018
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Шпаклевание стен цоколя, 14.06.2018
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Лаги перекрытия 2-го этажа без механических креплений, 14.06.2018
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Строительство жилого дома, Отчет 

июнь 2018
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Монтаж каналов вытяжной вентиляции, 14.06.2018

Изм. Лист

13

Подп. Дата
Строительство жилого дома, Отчет 

июнь 2018И
н
в
. 
№

 П
о
д
п
.

Лист № докум.

И
н
в
. 
№

 д
у
б

л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
В

з
а
м

. 
и
н
в
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а



Определение прочности и марки бетона лестниц.

Лестница с цокольного на 1-й этаж:

Отскок 26,27,29,32

Марка бетона М250-М300

Класс бетона В20-В25

Лестница наружная в цокольный этаж:

отскок 20,20,18

Марка бетона <М150

Класс бетона В10

Замеры выполнены склерометром RGK SK-60.

Изм.

14

Лист № докум. Подп. Дата
Строительство жилого дома, Отчет 

июнь 2018

Лист

В
з
а
м

. 
и
н
в
 №

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а
И

н
в
. 
№

 П
о
д
п
.

И
н
в
. 
№

 д
у
б

л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т

а



Обратная засыпка траншей наружных сетей мусорным грунтом, 21.06.2018
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Строительство жилого дома, Отчет 
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Окно без паро- и гидроизоляции, 21.06.2018
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июнь 2018
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Подготовка стен цокольного этажа к финишной отделке, 23.06.2018

Разрыв в системе водостока, 23.06.2018
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Радиатор в спальне вывешен не по уровню, 23.06.2018

4 выезда + 2 камеральных Стрельников

2 выезда Федорков
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Строительство жилого дома, Отчет 

июнь 2018
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28.06.2018 Пыль и стружка в здании.

23.06.2018

Монтаж внутренних блоков 

кондиционирования помешает установке 

примыканий пароизоляции.
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. 
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у
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.

28.06.2018

Утеплитель неплотно прилегает к стенам 

цоколя, нет механического крепления к 

стене. 

Выявлен разрыв поворотного элемента 

водосточной сети.
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23.06.2018
В гостевом с\у применена тонкостенная 

труба.

21.06.2018

При устройстве окон цоколя не выполнена 

паро- и гидроизоляция, не обрезаны излишки 

пены, воздушные карманы в слое пены.

23.06.2018
В спальне 2-го этажа радиатор вывешен не 

в уровень.

23.06.2018

21.06.2018
Дренажная система замусорена асфальто-

бетонным боем.

21.06.2018
Не выполнена гидроизоляция примыкания 

наружной стены к лестнице.

Раздел 1.  Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных 

обязательств)  выявленные на строительном объекте:

Дата Замечание/дефект:
Отметка об 

устранении
Примечания:

14.06.2018
Лаги перекрытия 2-го этажа не закреплены 

механически.


