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Примечания

Раздел 1.  Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных
обязательств).

Дата

В опалубке находится строительный мусор
и посторонние предметы.
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07.09.2019
Детали обвязки (хомуты) выполнены с 
нарушением шага армирования, есть участки со 
смещением.

устранено
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07.09.2019

Армирование выполнено со стыковкой стержней 
в одном сечении (100%) балок
(не допускать стыковки стержней в одном 
сечении более 50%).

устранено

устранено

устранено

устранено07.09.2019 Армокаркасы имеют
деформации, нарушения защитного слоя. 

устранено

07.09.2019

08.08.2019

Замечание/дефект Отметка об 
устранении

Подрядчики на объекте отсутствуют. устранено

07.09.2019 Армокаркасы ростверка связанные отдельными
балками не имеют опирания на сваи.

Лист № докум.

По истечении 28 дней выполнить лабораторную 
проверку бетона на прочность. Так как до 
настоящего времени паспорта на бетон небыли 
предоставлены.

26.09.2019 Паспорта на сваи также не предоставлены.

07.09.2019 Опирание армокаркасов выполнено на 
деревянные подставки.

26.09.2019

Выявлены многочисленные отклонения ширины 
ростверка, от 360 мм до 420 мм,при проектных 
400 мм, что было вызвано деформацией 
опалубки во время бетонирования. Так же 
установлено отклонение от осей ростверка до 
30 мм. Что в последствии может привести к 
трудностям в монтаже дома и отделке цоколя.

26.09.2019 Выявлен разбитый оголовок сваи с оголенной 
арматурой.

Оголовки свай не зачищены и не пролиты 
водой,выпуска арматуры не зачищены от 
цементного молочка и коррозии.

устранено

07.09.2019

В армировании
отсутствуют пластиковые фиксаторы 
защитного слоя. Нахлесты стыковки
горизонтальных стержней выполнены длинной 
менее 20 диаметров стержня арматуры.

Закладные продухов выполнены со смещением 
относительно своих осей, а также
со смещением относительно горизонта.

устранено

07.09.2019

устранено
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Раздел 2. Выезды на объект.

ИТНИнформация по выезду

Лист № докум. Подп. Дата Строительство жилого частного дома, 
сентябрь 2019

02.09.2019

Ведутся работы по монтажу опалубки под устройство ж/б ростверка 
шириной 400мм и высотой 600 мм. Устройство опалубки 
осуществляется согласно проекта из обрезной
доски 150/50 мм. Армирование выполняется в соответствии с проектом 
арматурой АIII d12мм. Заготовки выполнены отдельными элементами в 
виде балок с последующей обвязкой армокаркаса.
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26.09.2019 Выполнен демонтаж опалубки после бетонирования ростверка.
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07.09.2019

Выполнен монтаж опалубки под устройство ж/б ростверка шириной 
400мм и высотой
600 мм. Устройство опалубки выполнено согласно проекта из обрезной 
доски 150/50 мм.

########
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Раздел 3. Фотоотчет.

Подп. Дата Строительство жилого частного дома, 
сентябрь 2019

Ведутся работы по монтажу опалубки под устройство ж/б ростверка
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Устройство опалубки осуществляется согласно проекта из обрезной
доски 150/50 мм.
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ЛистСтроительство жилого частного дома, 

сентябрь 2019

Армирование выполняется в соответствии с проектом арматурой АIII 
d12мм
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Оголовки свай не зачищены и не пролиты водой,выпуска арматуры не зачищены 
от цементного молочка и коррозии.
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Армокаркасы имеют
деформации, нарушения защитного слоя. 
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Детали обвязки (хомуты) выполнены с нарушением шага армирования, есть 
участки со смещением.
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Выполнен демонтаж опалубки после бетонирования ростверка.
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Выявлен разбитый оголовок сваи с оголенной арматурой.
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Выявлены многочисленные отклонения ширины ростверка, от 360 мм до 420 
мм,при проектных 400 мм
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